MIASTO I GMINA PILICA

* Liczba ludnoSci zaopatrywanej w wode ok. 8 534 mieszkahicéw (dane liczbowe z GUS na
dzien 31.12.2020r.) - ludnos¢ zaopatrywana w wodg wodociggowg 100%

* Zaopatrzenie w wode: ilos¢é rozprowadzanej wody 993,60 m’/d

- ilos¢ wody produkowanej przez Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych Pilica, ktére
administruje ujecia w: Solcy, Dzwonowicach, Sierbowicach, Cisowej, Zlozencu, Kocikowej,
Pilicy wynosi 986,00 m?/d

- ilos¢ wody produkowanej przez ujecie Zaktadu Produkcyjno — Handlowego MLEKOVITA
w Pilicy wynosi 4,0 m’/d

- ilos¢ wody produkowanej przez ujecie Konsorcjum Migsnego OKRASA Grupa Poludnie
w Pilicy wynosi 3,6 m’/d,

Na terenie gminy Pilica nadzorem sanitarnym objetych jest 9 ujeé¢ glebinowych w:
Solcy, Dzwonowicach, Sierbowicach, Cisowej, Zlozencu, Kocikowej oraz Pilicy, ktore
administrowane sg przez Zaktad Ustug Wodnych i Komunalnych w Pilicy, ujecia Zaktadu
Produkcyjno-Handlowego MLEKOVITA oraz Konsorcjum Migsnego OKRASA produkuja
wodg¢ wylacznie na wlasne potrzeby.

W ramach nadzoru nad jakoscia wody pobrano lacznie 60 probek wody do badan
z 19 punktow kontrolnych. Pod wzglgdem fizykochemicznym z terenu gminy kwestionowano
4 prébki, pod wzgledem mikrobiologicznym 3 probki. Stwierdzone przekroczenia byty
natychmiast zglaszane do administratoréw sieci i uje¢ wodociggowych i dotyczyly one
ponadnormatywnej metnosci, zawartosci zelaza i1 azotandéw, natomiast pod wzgledem
mikrobiologicznym odnotowywano przekroczenia liczby enterokokdéw i bakterii grupy coli.
Administratorzy podejmowali dzialania naprawcze majace na celu poprawe jakosci wody.

Powtérne wyniki wykazywaly przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

PPIS w Zawierciu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
( Dz.U. z 2017 r , poz. 2294) wydal ocen¢ o przydatnosci wody do spozycia na terenie

miasta i gminy Pilica w 2021 r.
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